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BADAKIA
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SRODOWISKA
| ZAGROZEN NATURALNYCH

Posiada akredytacje
AB 418 w zakresie:

Badan i pomiaréw

w srodowisku pracy:

* pobierania prébek powietrza,

* oznaczania stezen substanc;ji
chemicznych i pytowych,

» pomiaru hatasu, drgan,
oswietlenia, pdl elektro-
magnetycznych.

Badan i pomiaréw

w srodowisku ogéinym:

* pobierania prébek gazow
odlotowych,

* oznaczania stezen substanc;ji
chemicznych i pytowych
w gazach odlotowych,

» pomiaru emisji do powietrza,
hatasu, pdl elektromagne-
tycznych.

Pobierania prébek:

» wod powierzchniowych,
podziemnych, przeznaczonych
do spozycia,

« Sciekow,

» osadow Sciekowych.

Badan fizyko-chemicznych:

» wdd i Sciekow,

* wyciggow wodnych,

» osadow i odpadéw,

« gleb/gruntéw,

« produktow naftowych,

« substancji chemicznych.

Badan mikrobiologicznych:

*wod,

» osadow Sciekowych.

Badan spalin pojazdow

gorniczych.
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 17305/ZL/18

wykonanych zgodnie ze zleceniem wg um. CBO-97/18 z dnia
2018-01-23

Nr zlecenia wg CBiDGP: 4/18/00405

PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNE SPOLKA Z
OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
59-140 CHOCIANOW, ul. GLOGOWSKA 14

Zgodnie ze zleceniem i przeprowadzonymi uzgodnieniami
wykonano badania w jednej prébce.

Liczba stron zawartych w sprawozdaniu: 3.

Sprawozdanie sporzadzit: )
mgr inz. Matgorzata Swieczak Starszy Inspektor ds. Badan Srodowiska i
Zagrozen Naturalnych

Sprawozdanie autoryzowat:

Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez:
Irena Malczyk Kierownik Pracowni Obstugi Klienta

Zatwierdzit: )
mgr Monika Mroczka Z-ca Dyrektora Osrodka Badan Srodowiska i
Zagrozen Naturalnych

Ledziny, dn. 2018-12-17
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Sprawozdanie z badan

Nr 17305/ZL/18

z dnia 2018-12-17

Strona: 2

Stron: 3

Zatacznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VI z 08.04.2013r.

Nazwa klienta:

Data dostarczenia probki: 2018-12-10

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNE SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALN,OSCIA
59-140 CHOCIANOW, GLOGOWSKA 14

Miejsce pobierania probki: -

Prébke pobrat:

Probke dostarczyt:

Haba Wojciech
wg PN-EN ISO

19458:2007 (S.j*- A/Z),
PN-ISO 5667-5:2017-10

(S.j* AIZ)

Pracownik CBiDGP

Stan probki bez zastrzezenh
Numer prébki 14569/01/S/18
Data/godzina pobierania probki 2018-12-10
Miejsce pobierania probki / opis Stacja Uzdatniania Wody.w Chocianowie /
woda uzdatniona
Rodzaj prébki WODA
Zakres
Sj.* Parametr Metoda badawczal | o4, os1a wykonania Dopuszczaine Ocena Wyniki badan / Niepewnos¢
Metoda oznaczenia ) wartosci wyniku
oznaczenia
akceptowalny
przez
PB-129/02.2012 wyd. Il z Konsumentow i
AZ Barwa dnia 01.02.2012r. [mg/l Pt] 5-1500 bez — 5
Spektrofotometrycznie nieprawidiowych
zmian*** +1
Akceptowalna
przez
konsumentoéw i
i PN-EN ISO 7027-1:2016 bez
Nz Metnosc Nefelometrycznie INTU] 0.15-100 nieprawidtowych - 0.80
zmian. Zalecany
zakres wartosci dq
1.0 NTU*** +0.10
akceptowalny
PN-EN 1622:2006 przez
AZ Smak Metoda TFN2) 15 konsumentow i — <1
organoleptyczna-parzysta bez
wyboru niewymuszonego nieprawidtowych
Zmian
akceptowalny
PN-EN 1622:2006 przez
NZ Zapach Metoda TON" 15 konsumentow | — <1
organoleptyczna-parzysta bez
wyboru niewymuszonego nieprawidtowych
zmian
pH (stezenie jonow ) .
A/iZ| wodoru) / temp. PNpgt':nlf_gn:gtfzg'i?z pH/°C 2.0-12.0 6.5-9.5*** SPELNIA 7.3/24 1
pomiaru ) yezni +0.2)
Az | Preewodnose PN-EN 27888:1999 [WS/em] | 10 - 110000 2500 SPEENIA 290
elektryczna wiasciwg  Konduktometrycznie +23
Liczba
mikroorganizmoéw w . . bez
A/Z | 22+2°C po 72h na PN'PEN.'SO 6f2§'2004 [-t.k/1mi] od 1 "It'k'/ ! nieprawidtowych — 10
agarze z ekstraktem oslew wgtebny m zmian***
drozdzowym [5:19]
PN-EN ISO
Liczba bakterii 9308-1:2014-12 ) od 1j.t.k./100
Nz Escherichia coli +A1:2017-04 fj-t./100mi} ml 0 SPEENIA 0
Filtry membranowe
PN-EN ISO
Liczba bakterii grup: 9308-1:2014-12 ’ od 1j.t.k./100 -
AZ coll +A1:2017-04 [i-t.k./100ml] mi 0 SPELNIA 0

Filtry membranowe




Sprawozdanie z badan Strona: 3

z dnia 2018-12-17 Stron: 3

Zatacznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VI z 08.04.2013r.

***Barwa - Pozgdana wartos¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg Pt/I

***Metnos¢ - W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dazy¢ do osiggnigcia wartosci parametrycznej nieprzekraczajgcej 1.0 NTU w
wodzie po uzdatnieniu

TFNP - liczba progowa smaku. W przypadku wyniku <1 badanie wykonano metodg uproszczong, w przypadku pozostatych wynikéw zastosowano
metode petng. Badanie przeprowadzito trzech oceniajgcych. Informacja nt. warunkéw prowadzenia badan — do wgladu w laboratorium.

TON"- liczba progowa zapachu. W przypadku wyniku <1 badanie wykonano metodg uproszczona, w przypadku pozostatych wynikow zastosowano
metode petng. Badanie przeprowadzito trzech oceniajgcych. Informacja nt. warunkéw prowadzenia badan — do wgladu w laboratorium.

*** pH - W odniesieniu do wody niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemnikéw warto$é minimalna moze zosta¢ obnizona do 4.5 jednostek pH.
dla wody rozlewanej do butelek lub pojemnikéw z natury bogatej w ditlenek wegla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem wegla wartos¢ minimalna
moze by¢ nizsza.

Przewodnos¢ elektryczna wiasciwa oznaczona w temperaturze 25.0 st.C

*** Zaleca sig, aby ogodlna liczba mikrorganizmoéw nie przekraczata:

- 100 jtk / 1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowe;j

- 200 jtk / 1 ml w kranie konsumenta

**Dopuszcza sie pojedyncze bakterie <10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli <10 jtk (NPL)/100 ml nalezy wykona¢ badanie parametru
E.coli i enterokoki w zwigzku z § 21 ust. 4 rozporzgdzenia.

Niepewnos$¢: niepewno$¢ rozszerzona wykonania oznaczenia dla p=95% i wspétczynnika rozszerzenia k=2. Podana niepewnos¢ nie zawiera niepewnosci zwigzanej z
pobieraniem probki.

* S.j. - symbol jakosci metody badawczej: A - metoda akredytowana przez PCA, jest zamieszczona w zakresie akredytacji PCA nr AB 418,

Z — Parametry i metody objete sg zatwierdzeniem PPIS w Tychach dla CBiDGP nr17/NS/HK.4560-11d/18 z dnia 26.02.2018r.

Wedtug deklaracji Klienta wyniki beda wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie
Uwagi:

W powyzszej tabeli w kolumnie ,,dopuszczalne warto$ci” przedstawiono wartosci jakim powinna odpowiada¢ woda przeznaczona do spozycia przez
ludzi wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. (poz. 2294) w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi,
natomiast kolumna "ocena wyniku" zawiera ocene wyniku do w/w Rozporzadzenia.

Laboratorium o$wiadcza, ze wyniki odnoszg sie wytgcznie do badanej(ych) prdbki(ek). Niniejsze sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢
powielane inaczej niz w catosci.
Daty wykonania poszczegdlnych badan sg identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone w laboratorium.

*KONIEC SPRAWOZDANIA*
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Ledziny, 2018.12.17

Zatgcznik do sprawozdania nr 17305/ZL/18

AB 418

akredytacja w zakresie badan srodowiska
naturalnego i Srodowiska pracy

PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNE SPOLKA Z
OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

ul. GLOGOWSKA 14

59-140 CHOCIANOW

akredytacja w zakresie badan
nieniszczacych i mechanicznych

PCA

Frosmr Gostons
ARRECYHT

Niniejszym informujemy, ze data sprzedazy jest zgodna z protokotem
zdawczo-odbiorczym.

AP QWG

akredytacja w zakresie wzorcowania
przyrzadéw pomiarowych wielkosci
elektrycznych

AR Q0

akredytacja dziatalnosci inspekcyjnej
urzadzen eksploatowanych w podziemnych
zakladach gérniczych
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zakresy akredytacji zamieszczone sg
na stronie www.pca.gov.pl
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